CONCELLO DE VIGO
MEDIO AMBIENTE

ORDENANZA  MUNICIPAL SOBRE,CAPTACION E APROVEITAMENTO DA
ENERXIA SOLAR PARA USOS TERMICOS EN EDIFICACIONS E INSTA-
LACIONS NO TERMO MUNICIPAL DE VIGO.

EXPOSICION DE MOTIVOS

l. XUSTIFICACION

O estado do medio ambiente urbano, no que vive 0 80% da poboacidn europea, constitie unha
preocupacién fundamental, con implicacions a escala local, europea e mundial. O esgotamento
dos recursos naturais e as emisions de gases de efecto invernadoiro inciden en todos os eco-
sistemas.

O incremento da eficiencia enerxética e a integracion de fontes de enerxia renovables son me-
dios propostos no Protocolo de Kioto para acadar os obxectivos de reduccion deses gases e
contribuir asi 6 desenvolvemento sostible, entendendo como tal un desenvolvemento que res-
ponde as necesidades actuais sen pofier en perigo a capacidade das xeneracions futuras de
satisfacer as suas propias.

O consumo de enerxia ten considerables repercusiéns no medio ambiente. E necesario, pois,
considerar a dimensidon medioambiental das instalacidons enerxéticas, tendo en conta, ademais,
outros obxectivos prioritarios da politica enerxética, como a seguridade de subministro e a inde-
pendencia das fontes.

Esta integracion da dimensién ambiental queda definida en tres obxectivos basicos:

1. Promover a eficacia enerxética e o aforro de enerxia.
2. Aumentar a produccidn e a utilizacién das fontes de enerxia menos contaminantes.
3. Reducir os impactos medioambientais da produccion e utilizacion das fontes de enerxia.

Por outra banda, como se recolle na Axenda 21 do Programa das Nacions Unidas para o Medio
Ambiente, as principais causas de que continue deteriorandose 0 medio ambiente mundial son
as modalidades insostibles de consumo e produccion. Debe prestarse particular atencion a de-
manda de recursos naturais xenerada polo consumo insostible, asi como 6 seu uso eficiente, de
xeito coherente co obxectivo de reduccién 6 minimo do esgotamento dos recursos e da contami-
nacion.

Tamén a Axenda 21 recolle a prioridade que, en relacion con todas as medidas adoptadas para
protexer 0 medio ambiente urbano, debe darse 6 incremento da utilizacion eficaz dos recursos
enerxéticos e de promover a utilizacion de fontes de enerxia renovables.

E clara, polo tanto, a necesidade de compatibilizar os obxectivos enerxéticos e medioambientais,
promocionar a utilizacion racional e eficaz dos recursos enerxéticos e fomentar a incorporacion
de fontes de enerxia novas e renovables.



Il. FUNDAMENTO LEGAL

A adopcién de medidas de aforro enerxético € un dos requisitos basicos que han cumprir os edi-
ficios segundo se establece no artigo 3.c].3 da L.38/1999, do 5 de novembro, de Ordenacion da
Edificacion (LOE). Con todo, tales medidas especificaranse no futuro Cédigo Técnico da Edifica-
cion que, por outra parte, non exclue sendn que posibilita a actuacién complementaria das Co-
munidades Autdnomas e dos municipios nesta materia.

Asi, en efecto, a LOE (Art. 3.2) configura o Cédigo Técnico da Edificacion como un «marco nor-
mativo que establece as esixencias basicas de calidade dos edificios e das suas instalacionsy,
sen pretender unha regulamentacion exhaustiva das esixencias técnicas da edificacién, como
con toda claridade se indica no seu Art. 3.2, ultimo paragrafo, a teor do que o Cddigo podera
completarse coas esixencias doutras normativas dictadas polas Administracions competentes e
actualizarase periodicamente conforme coa evolucién da técnica e a demanda da sociedade; o
que deixa aberto o espacio necesario para a regulamentacién que adopten as Comunidades
Auténomas e 0s municipios sobre esixencias técnicas dos edificios.

[Il. COMPETENCIA MUNICIPAL

Dictase esta Ordenanza, de caracter eminentemente medioambiental, de acordo coa potestade
recofiecida as Corporacidéns Locais de intervir na actividade dos cidadans a través de ordenan-
zas e do sometemento a previa licencia (Arts. 84.1 a] e b] LRBRL, 4.1.a] LRBRL e ROF e
286.1.a] e b] LALGA) e coa habilitacion legal con que conta o Excmo. Concello de Vigo para
exercer competencias en materias tales como o urbanismo (Arts. 25.2.d] LRBRL e 80.2.d] LAL-
GA) ou a proteccion do medio ambiente (Arts. 25.2.f] LRBRL e 80.2.f] LALGA), configurado este
como servicio publico de prestacidn obrigatoria para os municipios de mais de 50.000 habitantes
(Arts. 26.1.d] LRBRL e 81.d] LALGA) e ambito de actuacion susceptible da actuacién comple-
mentaria dos municipios (Art. 28 LRBRL e 86.1.i] LALGA).

O posible establecemento de bonificacions no Imposto de Construccidns, Instalaciéns e Obras
(ICIO) para as edificacions que, non resultando xa obrigadas pola Ordenanza, incorporen siste-
mas para o aproveitamento térmico ou eléctrico da enerxia, fundaméntase no disposto sobre
este particular no artigo 103.2.b) do RDLex.2/2004, do 5 de marzo, polo que se aprobou o Texto
refundido da Lei reguladora das Facendas locais.

IV. CONTIDO, ESTRUCTURA E ALCANCE

A «Ordenanza municipal sobre captacion e aproveitamento da enerxia solar para usos térmicos
en edificacions e instalacions no termo municipal de Vigo» establece a obrigatoria incorporacion
de sistemas de captacion e utilizacion de enerxia solar activa de baixa e media temperatura para
a produccion de Auga Quente Sanitaria e o quecemento de piscinas, nas edificacions e instala-
cions da cidade, de titularidade publica ou privada, que cumpran as condicions establecidas ne-
la.

Regula as esixencias dos proxectos de instalacién de captacion de enerxia solar, sometidos a
licencia, os seus requisitos técnicos, as condicions de integracion arquitectonica, o emprego da
mellor tecnoloxia dispofiible en cada momento, os responsables do seu cumprimento e os crite-
rios de excepcionalidade admisibles na aplicacion da Ordenanza.

Regula tamén o deber de conservacion das instalacions e o exercicio da potestade municipal en
orde a garantir o seu mantemento nas debidas condicions, as medidas cautelares por adoptar
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para o cumprimento do disposto na Ordenanza asi como a posibilidade de establecer determina-
das medidas de fomento, tales como axudas municipais ou bonificaciéns no ICIO.

Saliéntase, por ultimo, a prevista creacion dunha Comision encargada de efectuar o seguimento
da aplicacion desta Ordenanza e de promover o seu desenvolvemento técnico e a encomenda
feita & «Fundacién Axencia Intermunicipal da Enerxia de Vigo (FAIMEVI)» para prestar 6 Conce-
llo 0 asesoramento técnico e cientifico preciso para a implementacion desta norma, que se for-
malizara mediante o oportuno convenio de colaboracion.

Formalmente, a Ordenanza estructurase nunha parte dispositiva, dividida en 16 artigos e unha
parte final integrada por 2 disposicions adicionais e 2 disposicions finais. Complétase con 3 Ane-
X0S; un no que se establecen os criterios de calculo da demanda de AQS (Anexo I: «Criterios de
calculo»), outro no que se fixa a contribucion solar minima aplicable a AQS e a piscinas (Anexo
Il: «Contribucion solar minima») e un terceiro no que se detallan os criterios para o calculo das
emisions evitadas en aplicacién dos apartados 2 e 3 do artigo 7 da Ordenanza (Anexo Ill: «Be-
neficios ambientais»).

A Ordenanza entrara en vigor, unha vez aprobada definitivamente, 6s 6 meses da sua publica-
cion integra no Boletin Oficial da Provincia (BOP) e sera, por tanto, aplicable a todos os proxec-
tos afectados por ela cuxa peticion de licencia se presente despois desa data, con independencia
da que figure no visado colexial.

Artigo 1. Obxecto.

O obxecto desta Ordenanza é regular a obrigada incorporacién de sistemas de captacion e utili-
zacién de enerxia solar activa de baixa e media temperatura para a produccién de Auga Quente
Sanitaria (AQS) e quecemento de piscinas, nas edificacions e instalacions situadas no termo
municipal de Vigo que cumpran as condicions establecidas na mesma.

Artigo 2. Edificacions e construccions afectadas.

2.1. As determinaciéns desta Ordenanza son de aplicacion para calquera consumo de AQS nos
supostos en que concorran conxuntamente as seguintes circunstancias:

a) Que se trate de obras de nova planta, substitucion ou reestructuracién de caracter xeral ou
total de edificacidns existentes, asi como obras de ampliacidn, que en si mesmas supofan a
nova construccion dunha edificacién independente dentro da mesma parcela.

b) Que o uso da edificacion se corresponda con algun dos previstos no artigo seguinte.

2.2. A Ordenanza sera tamén de aplicacién nas instalacions de quecemento de auga de vasos
de piscinas cubertas climatizadas de nova construccidén e tamén as existentes que se pretendan
climatizar con posterioridade & data de entrada en vigor desta Ordenanza.

Nestes casos, 0 quecemento da auga obterase principalmente con fontes de enerxia renovables
ou residuais ata a porcentaxe que se establece no Anexo Il; o resto poderase cubrir con enerxias
convencionais. En ningun caso podera utilizarse enerxia eléctrica para o quecemento por
«efecto Joule» como apoio das fontes anteriores. O quecemento das piscinas descubertas uni-
camente podera realizarse mediante sistemas de aproveitamento da enerxia solar ou fontes de
enerxia residuais.



2.3. A regulamentacion contida nesta Ordenanza sera aplicable a todas as edificacions e cons-
truccidns afectadas, con independencia da sua titularidade, publica ou privada.

2.4. A implantacion de captadores de enerxia solar para AQS, que non estea imposta por esta
Ordenanza, regularase polas condiciéns da mesma que lle sexan de aplicacion.

Artigo 3. Usos afectados.

3.1. Os usos que quedan afectados pola incorporacién dos sistemas de captacién e utilizacion
de enerxia solar activa de baixa temperatura para o quecemento da AQS son:

Residencial en todas as suas clases e categorias.

Dotacional de Servicios Publicos.

Dotacional da Administracion Publica.

Dotacional de Equipamento nas categorias: Educativo, Cultural, Saude e Benestar Social.

Dotacional Deportivo.

Terciario en todas as suas clases: Hospedaxe, Comercial, Oficina, Terciario Recreativo e

outros Servicios Terciarios.

g) Industrial, clase de Servicios Empresariais e calquera outro Industrial que comporte o uso de
AQS.

h) Calquera outro uso que implique a utilizacion de AQS.

—
—lcozme

3.2. Os anteriores usos deben entenderse de acordo coa normativa urbanistica vixente en cada
momento en Vigo.

3.3. A Ordenanza sera aplicable cando tales usos se implanten en edificacion exclusiva, ou se
trate de usos complementarios, asociados ou autorizables que se implanten como consecuencia
da realizacidn das obras indicadas no artigo 2.

Artigo 4. Contribucion solar minima.

4.1. A contribucion solar minima anual definese como a relacién entre os valores anuais da
enerxia solar aportada a consumo e a demanda enerxética, obtidos a partir de valores mensuais.

4.2. O calculo da demanda realizarase de acordo co establecido no Anexo | da Ordenanza e na
normativa sectorial aplicable. No caso de diverxencia, prevaleceran os criterios de calculo pre-
vistos na segunda.

4.3. A contribucion solar sera o maior dos valores que corresponda a aplicacion do Anexo |l
desta Ordenanza e normativa sectorial de aplicacion para unha radiacion solar global media
anual de 3,8 kW-h/m?.

4.4. A contribucion solar sera en todo caso cuantificada en termos de emisiéns de CO, evitadas,
que deberan ser iguais ou superiores as «emisions a evitar» definidas no Anexo Ill da Ordenan-
za.

Artigo 5. Garantia do cumprimento desta Ordenanza.

5.1. Todas as construccidons ou usos 6s que, segundo o artigo 2, élles aplicable esta Ordenanza
deberan incluir na solicitude da licencia de obra a xustificacién do seu cumprimento no relativo a
instalacion de captacion de enerxia solar para AQS ou das solucions alternativas
ambientalmente equivalentes, segundo o Anexo Ill. Tal xustificacidén debera realizarse nos
termos e conforme coas prescricions e modelos que determine o Concello.
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5.2. O proxecto da instalacidn vira subscrito por técnico competente e visado polo Colexio Oficial
respectivo. Podera constituir un apartado especifico do proxecto de obras ou ben un proxecto
independente e, en todo caso, debera presentarse obrigatoriamente co proxecto de execucion. A
sUa estructura respostara 4s criterios xerais na redaccion de proxectos e conterda como minimo a
seguinte documentacion:

a) Memoria, na que conste:

i. Xustificacién da solucién adoptada.
ii. Configuracion basica da instalacion.
iii. Descricidn xeral das instalaciéns e os seus comporientes.
iv. Criterios xerais de desefio: dimensionado basico, desefio do sistema de captacion, con
xustificacion da orientacion, inclinacion e sombras.
v. Criterios de integracién arquitectonica.
vi. Descricién do sistema de enerxia auxiliar.
vii. Xustificacién dos parametros especificados nesta Ordenanza.

b) Planos, incluindo esquema do sistema de captacidon co seu dimensionado.
c) Prego de prescricions técnicas.
d) Orzamento das instalacions.

5.3. Para o outorgamento da licencia de primeira ocupacién ou funcionamento, logo de remata-
das as obras, esixirase a presentacion dun certificado, emitido por técnico competente, acredita-
tivo de que a instalacion realizada resulta conforme co proxecto autorizado.

5.4. Para o caso de que, de acordo co Regulamento de instalaciéns térmicas nos edificios (RI-
TE), aprobado por RD.1751/1998, do 31 de xullo ou a normativa posterior aplicable, a instalacién
non precise de proxecto, este substituirase pola documentacién presentada polo instalador nas
condiciéns que se determinen regulamentariamente (actualmente: instruccién técnica ITE 07
RITE), debendo igualmente quedar xustificado na Memoria o cumprimento da Ordenanza.

De se optar, conforme co artigo 8 desta Ordenanza, por introducir solucions alternativas distintas
0s captadores de enerxia solar, estarase neste punto 6 disposto na regulamentacion sectorial
correspondente.

Artigo 6. A mellor tecnoloxia dispofiible.

6.1. A aplicacién desta Ordenanza estara acorde en cada caso coa mellor tecnoloxia dispofiible,
entendendo por tal aquela que permita acadar os obxectivos ambientais da Ordenanza.

6.2. No caso de aplicaciéon dos criterios de excepcionalidade previstos no artigo 8, o Concello
podera esixir a utilizacion de tecnoloxias mellores que permitan achegarse o maximo posible ¢
obxectivo final de reduccion de emisiéns de CO,.

6.3. O Concello dictara as disposicions adecuadas para adaptar as previsions técnicas da Orde-
nanza s cambios tecnoldxicos que se poidan producir.

6.4. En todo caso, a incorporacion de calquera sistema 6 abeiro desta Ordenanza non podera
causar inconveniente adicional ningiin 6s usuarios, nin facer incorrer en sobrecustes de explota-
cion maiores que 0s que correspondan as tecnoloxias convencionais dispofiibles.



Artigo 7. Responsables do cumprimento da Ordenanza.

Seran responsables do cumprimento do establecido nesta Ordenanza o promotor da construc-
cion ou reforma, o propietario do inmoble afectado ou ben o facultativo que proxecta e dirixe as
obras no ambito das suas facultades. Tamén sera suxeito obrigado pola Ordenanza o titular das
actividades que se leven a cabo nas edificacions ou construccions afectadas.

Artigo 8. Criterios de excepcionalidade.

8.1. As instalacidns solares deberan proporcionar un aporte minimo fixado no Anexo I, en fun-
cion da demanda. Poderase reducir xustificadamente ese aporte, ainda que tentando de aproxi-
marse 0 maximo posible, nos seguintes casos:

a) Cando se cubra esa porcentaxe de aporte enerxético mediante o aproveitamento de enerxias
renovables, procesos de coxeneracion ou fontes de enerxia residuais procedentes da insta-
lacién de recuperadores de calor alleos a propia xeneracion de calor da edificacién, de forma
que os beneficios ambientais no seu conxunto, segundo o establecido no Anexo Ill, sexan
equivalentes 0s correspondentes a enerxia solar exclusivamente.

b) Cando o emprazamento non conte con suficiente acceso 6 sol por barreiras externas 6 mes-
mo.

c) En obras de rehabilitacion de edificacions e de adaptacion de piscinas existentes, cando
existan limitacions non subsanables, derivadas da configuracién preexistente ou da normati-
va urbanistica que lle sexa de aplicacién.

d) En obra nova, cando existan graves limitaciones non subsanables, derivadas da normativa
urbanistica aplicable, que faga evidente a imposibilidade de dispofier de toda a superficie de
captacidn necesaria.

En todo caso, as obras de nova edificacion e as demais as que se refire o artigo 2.1.a) desta
Ordenanza, deberan proxectarse tendo en conta sempre, entre outras consideracions, a inci-
dencia da construccion proxectada sobre o soleamento das edificacions colindantes.

e) Cando se trate de inmobles suxeitos a algun réxime de proteccion polo seu valor histérico,
arqueoloxico, artistico ou cultural nos casos determinados polo érgano competente encarga-
do da sua proteccion.

8.2. No caso de instalaciéns que se atopen nos casos b), c), d) e e) do apartado anterior,
deberase xustificar a inclusidn alternativa na edificacion de medidas ou elementos que produzan
unha reduccion de emisibns de CO,, equivalentes as que se obterian mediante a
correspondente instalacion solar, segundo o establecido no Anexo Il da Ordenanza.

As solucions propostas deberan, en todo caso, xustificarse en base & Analise de Ciclo de Vida
(ACV), de acordo co precitado Anexo lIl.

8.3. Poderan propofierse solucions alternativas 6 emprego de captadores solares térmicos me-

diante calquera outra tecnoloxia, sempre que se cumpran simultaneamente as duas condicions

seguintes:

a) En calquera caso, o aporte solar minimo non podera ser inferior 6 que estableza a normativa
sectorial de aplicacion de ambito autondmico ou estatal.



b) Que se incluan na actuacion outras tecnoloxias, tanto activas como pasivas, que
proporcionen unha reduccion de emisions equivalentes as que se obterian mediante a
captacién solar resultante de aplicar o Anexo Il. A equivalencia de emisions xustificarase en
base & ACV, segundo o que establece o Anexo Il da Ordenanza.

Tales solucions alternativas deberan estar amplamente xustificadas a xuizo do érgano municipal
competente, quen podera esixir todas as aclaracions que estime oportunas a fin de garantir o
cumprimento dos obxectivos desta Ordenanza.

Toda a documentacion achegada debera estar subscrita por técnico competente en materia de
enerxia e visada polo colexio oficial correspondente, na que declarara a conformidade das insta-
laciéns cos criterios de desefio da Ordenanza.

8.4. Procedera eximir da obrigatoria instalacion de captacidn solar para usos térmicos cando asi
o determine o drgano competente en materia de proteccion do patrimonio historico, arqueoldxi-
co, artistico ou cultural.

Artigo 9. Requisitos das instalacions.

9.1. As instalacions de enerxia afectadas por esta Ordenanza deberan cumprir a normativa sec-
torial vixente en cada momento, e resultalles especialmente aplicable a L.21/1992, do 16 de xu-
llo, de Industria (Arts. 30 e ss.), no tocante 6 réxime de infraccions e sancions, e o RITE.

9.2. As condicions de desefio e calculo das instalacions de enerxia solar, asi como a demanda
de AQS, deberan quedar suficientemente xustificadas no proxecto da instalacion citado no artigo
5, mediante a utilizacion de procedementos de recofiecida solvencia e parametros baseados na
normativa sectorial aplicable. Considérase adecuada para tal fin a utilizacién do Prego Oficial de
Condicidns Técnicas do IDAE (Instituto para a Diversificacion e Aforro da Enerxia). En todo caso,
non poderan ser inferiores és que se inclien no Anexo | desta Ordenanza.

9.3. No caso de optar por tecnoloxias diferentes da captacién solar para fins térmicos, o proxecto
incluira igualmente o calculo da demanda de AQS e valorarase o aporte solar correspondente en
termos de emisidns evitadas en base a ACV. As condicidns de desefio e calculo das instalacions
deberan igualmente quedar xustificadas no proxecto.

Artigo 10. Proteccion da paisaxe.

10.1. As instalacions reguladas nesta Ordenanza sonlles de aplicacién as normas urbanisticas
destinadas a impedir a desfiguracién da perspectiva da paisaxe ou prexuizos & harmonia
paisaxistica ou arquitectonica e tamén a preservacién e proteccién dos edificios, conxuntos,
contornos e paisaxes incluidos nos correspondentes catalogos ou plans urbanisticos de
proteccion do patrimonio.

10.2. Para outorgar a licencia de obra verificarase a adecuacion das instalacions as normas ur-
banisticas e valorarase a sua integracion arquitectonica nos termos previstos no apartado se-
guinte, asi como os seus posibles beneficios e prexuizos ambientais segundo o Anexo llI.

10.3. A instalacion de paneis nas edificaciéns debera axustarse as seguintes condicions de inte-
gracién arquitectdnica:



a)

b)

Cubertas inclinadas: poderan situarse paneis de captacion de enerxia solar nos faldons de
cuberta, coa mesma inclinacion destes e sen sairse do seu plano, harmonizando coa compo-
sicion da fachada e do resto da edificacion.

Cubertas planas: os paneis solares deberan situarse dentro da envolvente formada por pla-
nos trazados a 45 ° desde os bordes do ultimo forxado e un plano horizontal situado a 375
cm de altura, medido desde a cara superior do ultimo forxado, segundo as figuras 1.a] e 1.b].
O peto de proteccion de cuberta debera prolongarse con proteccidons diafanas esteticamente
acordes co lugar, sen formar frontes opacos continuos, ata a altura maxima do panel.

Non sera necesario prolongar o peto citado sempre que a distancia (d), medida desde a parte
mais proxima do panel 6 plano de fachada, sexa igual ou superior que a distancia existente
(h) entre a cara superior do forxado de cuberta e a parte mais alta do panel.

Prolongacion
del peto
375 m

Peto de h < 3,75 m

proteccion
cubierta

S a=420 + 100

37om

Peto de h<375m

proteccidn
N w=420 + 100

cubierta \] 450

Figura 1.b].

Fachadas: poderan situarse paneis de captacion de enerxia solar nas fachadas, coa mesma
inclinacion destas e sen sairse do seu plano, harmonizando coa composicion da fachada e
do resto da edificacion.

Para o caso de inmobles suxeitos a algun réxime de proteccion, a solucion que se aplique
serad a que dictamine favorablemente o 6rgano competente en materia de proteccion do pa-
trimonio arqueoldxico, histdrico, artistico e cultural.

10.4. O solicitante podera propofier calquera outra solucion para a implantacion de paneis sola-
res distinta das anteriormente sinaladas, sempre e cando pofia de manifesto os criterios de inte-
gracion arquitectonica e paisaxistica considerados, de forma que a instalacién non resulte an-
tiestética, inconveniente ou lesiva para a imaxe da cidade.

10.5. Queda prohibido expresamente o trazado visible por fachadas de calquera tuberia e outras
canalizacions que sirvan & instalacion, a non ser que se achegue no proxecto, de forma detalla-
da, solucién constructiva que garanta a sua adecuada integracion na estética da edificacion, sen
prexuizo do que estableza ¢ respecto o Plan Xeral de Ordenacion Municipal (PXOM).



10.6. En obras de nova planta e substitucion, o desefio e composicion da edificaciéon tera en
conta as condiciéns de inclinacion e orientacién mais favorables para o rendemento 6ptimo dos
paneis de captacidn de enerxia solar.

Artigo 11. Empresas instaladoras.

As instalacions seran realizadas por empresas instaladoras conforme co previsto na normativa
sectorial de aplicacién. Soamente poderan empregarse elementos homologados por unha enti-
dade debidamente autorizada. No proxecto de instalacién deberan sempre achegarse as carac-
teristicas dos elementos que a compofien.

Artigo 12. Deber de conservacion.

12.1. O propietario da instalacion e/ou o titular da actividade que se desenvolva no inmoble
debera conservar as instalacions reguladas nesta Ordenanza en bo estado de seguridade,
salubridade e ornato publico.

12.2. O deber de conservacién da instalacion implica o seu mantemento, mediante a realizacién
das medicions periddicas e as reparacions que sexan precisas para preservar as suas condi-
cions de funcionalidade, seguridade, salubridade e ornato publico, incluidos os elementos so-
porte das mesmas.

12.3. Todas as instalaciéons que se incorporen en cumprimento desta Ordenanza deberan
dispofier de equipos axeitados que permitan comprobar o correcto funcionamento do sistema.
Debera existir un indicador de funcionamento anormal do sistema nun lugar que posibilite a
rapida deteccidén dos defectos que se poidan producir.

12.4. Seran responsables do mantemento da instalacion os seus propietarios ou titulares, con
independencia de que a sua utilizacion sexa individual ou colectiva.

12.5. Para facilitar a comprobacion do correcto funcionamento do sistema, as operacions
realizadas pola empresa de mantemento deberan quedar debidamente rexistradas no libro de
mantemento da instalacion, de acordo co disposto na normativa sectorial aplicable.

Artigo 13. Inspeccions, requirimentos e ordes de execucion.

13.1. Os servicios técnicos municipais tefien plena potestade de inspeccion sobre as instalacions
reguladas nas edificacidns incluidas no ambito de aplicacion desta Ordenanza.

13.2. De observaren anomalias na instalacion ou no seu mantemento, os servicios técnicos
municipais correspondentes realizaran os requerimentos necesarios e, de ser o caso, dictaran as
ordes de execucidbn que se consideren necesarias para asegurar o cumprimento desta
Ordenanza.

Artigo 14. Medidas cautelares.

14.1. A Alcaldia-Presidencia € o 6rgano competente para ordenar a revisién das licencias, asi
como para a suspension das obras en edificacibns e usos nas mesmas nos casos de
incumprimento da Ordenanza.



14.2. A orde de suspension ira precedida, en todo caso, dun requirimento 6 responsable das
obras, no que se establecera o prazo oportuno para o cumprimento das obrigas derivadas desta
Ordenanza.

Artigo 15. Axudas.

15.1. De acordo coas suas dispofiibilidades orzamentarias, 0 Excmo. Concello de Vigo podera
aprobar unha lifia de axudas, co obxectivo de facilitar a aplicacion da presente Ordenanza.

15.2. Ademais, ¢ abeiro do disposto no artigo 103.2.b) do RDLex.2/2004, do 5 de marzo, polo
que se aprobou o Texto refundido da Lei reguladora das Facendas locais, o Concello podera
establecer na correspondente ordenanza tributaria unha bonificaciéon de ata 0 95% sobre a cota o
Imposto de Construccions, Instalaciéns e Obras a favor das construccions, instalaciéns ou obras
que, non resultando obrigadas pola presente Ordenanza, incorporen sistemas para o aproveita-
mento térmico ou eléctrico da enerxia.

Artigo 16. Planeamento urbanistico.

16.1. A modificacion e desenvolvemento do planeamento urbanistico vixente a partir da data de
entrada en vigor desta Ordenanza debera considerar a eventual variacién das condicions de
soleamento que se poidan producir no seu contorno e, se € o caso, adoptar ou propofier a adop-
cion das medidas necesarias para non prexudicar as instalacions solares preexistentes.

16.2. Os instrumentos e actuacions urbanisticas de desenvolvemento do Plan Xeral de Ordena-
cion Municipal de Vigo deberan posibilitar a implantacion das instalacions as que se refire a pre-
sente Ordenanza nas mellores condicidns técnicas posibles.

Disposicién adicional primeira.

Coa finalidade de efectuar un seguimento da aplicacién desta Ordenanza e de promover o seu
desenvolvemento técnico, crearase unha Comision na que, xunto co Concello, participara a
«Fundacion Axencia Intermunicipal da Enerxia de Vigo (FAIMEVI)». Tamén poderan asistir, con
voz pero sen voto e previa invitacidn, representantes daquelas institucions e entidades directa-
mente relacionadas co tema cando nas reunidons da Comision se vaian tratar asuntos do seu
especifico interese.

Disposicion adicional segunda.

1. A «Fundacion Axencia Intermunicipal da Enerxia de Vigo (FAIMEVI)» prestara 6 Excmo.
Concello de Vigo o asesoramento técnico e cientifico preciso para a implementacion desta
Ordenanza; en particular, no tocante & procedemento de autorizacién administrativa dos
proxectos de instalacién de captacion de enerxia solar para AQS ou tecnoloxias alternativas
ambientalmente equivalentes segundo Anexo lll, aplicacion das mellores tecnoloxias dispoiiibles,
formulacion polos interesados de alternativas 6 emprego de captadores solares térmicos ou a
localizacién dos paneis solares nas edificacions.

2. A estes efectos, subscribirase o oportuno convenio de colaboracion entre as partes no que se
fixaran os termos e condicions desa colaboracion.

Disposicion final primeira.
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1. A promulgacién futura e entrada en vigor de normas de rango superior 6 desta Ordenanza que
afecten as materias reguladas na mesma determinara a aplicacién automatica daquelas, sen
prexuizo dunha posterior adaptacion, no que fose necesario, da Ordenanza.

2. Con todo, as suas determinacions especificas, adaptadas as particulares condicions climati-
cas, demograficas e urbanisticas da cidade de Vigo, rexeran como complementarias das normas
que poidan dictar, no ambito das suas competencias, o Estado e a Comunidade Auténoma de
Galicia.

Disposicion final segunda:

Esta Ordenanza entrara en vigor 6s seis (6) meses desde a publicacién no Boletin Oficial da
Provincia do seu texto aprobado definitivamente e rexera en tanto non se acorde a sia modifica-
cion ou derrogacion. Sera, por tanto, aplicable a todos os proxectos afectados por ela, cuxa peti-
cion de licencia se presente con posterioridade a esa data, independentemente de cal sexa a de

visado do proxecto polo respectivo Colexio Oficial.
GRB/

Vigo, novembro de 2005

1"



A.3.2. Referencia.

Tomarase o gasoleo C como base de xeneracidn de enerxia térmica convencional. Para a
xeneracion de enerxia eléctrica considérase como base de calculo o carbon.

Entenderase por «emisidns a evitar» a diferencia entre as que se emitirian se o combustible
utilizado para a obtencion de AQS fose integramente gasdleo C e aquelas que
corresponderian & combinacion de gasdleo C e solar térmica nas porcentaxes establecidas no
Anexo Il da Ordenanza.

Tomarase como base de calculo das emisions a evitar os valores seguintes:

Emisions GEl
(9-CO2 equivalentes/ kW-h xenerado)
Gasdleo C 338 ()
Solar térmica 6 @

Fonte: " Suisse Office of Energy @) University of Sydney
A.3.3. Emisidns ACV de diferentes tecnoloxias.

As emisidns GEl totais estimadas no punto anterior poderan ser evitadas mediante soluciéns
distintas da enerxia solar térmica. Como referencia, incliense os seguintes métodos
alternativos:

A Sistemas de xeneracion eléctrica mediante enerxias renovables (enerxia fotovoltaica,...).

A Sistemas de xeneracion térmica baseados en tecnoloxias menos contaminantes que a de
referencia (sistemas de calefaccién mediante calderas de pelet, enerxia solar para solo
radiante, ...).

A Instalaciéns de coxeneracion.

A Medidas de aforro e eficiencia enerxética en xeral que repercutan nun aforro cuantificable
de enerxia (maiores aillamentos, adopcién de criterios bioclimaticos, ...).

A Calquera combinacion das mesmas ou outras propostas que produzan unha reduccion
equivalente das emisions GEI «a evitar» calculadas previamente.

Con independencia da natureza da solucion proposta, sera preciso cuantificar a sua influencia
medioambiental en termos de emisions de CO, equivalentes (GEI).

Para o calculo das emisions, referidas a ACV, tomaranse os valores das emisiéns GEI da
taboa seguinte, que inclie unha valoracion das emisions de distintas tecnoloxias, a relacion
en % respecto 6 combustible base, gasoleo C, asi como o efecto das mesmas (- = reduccion,
+ = aumento).



Emisions GHG (Green House Gasses)

9(COy-equivalentes)/kWh VRN EizEe
PRODUCCION ELECTRICA (kW-he)
Carbon 1.100 225,44 +
Fotovoltaica (p-Si) " 189 -44,08 -
Fotovoltaica (m-Si) " 114 -66,27 -
Edlica 36 -89,35 -
COXENERACION
Gasoleo 350 3,55 +
Gas natural 260 -23,08 -
PRODUCCION TERMICA (kW-h;)
Fueldleo ©® 366 8,28 +
Gasoleo C ! 338 0 0
GLP ©® 304,3 -9,97 -
Gas natural " 286,5 15,24 -
Pelets (Astillas de madeira) @ 37,5 -88,91 -
Solar Térmica 6 -98,22 -

Fontes: (1) Suisse Office of Energy
(2) Joanneum Research (Austria)
(3) University of California
(4) University of Sydney

Non obstante, poderase presentar calquera outra proposta ou plantexamento que,
debidamente xustificado, con valores de referencia de fontes oficiais ou de recofiecido
prestixio a xuizo do drgano municipal competente, aporte uns beneficios ambientais
igualmente cuantificables e equivalentes as emisions totais que deban ser evitadas segundo o

exposto neste anexo.

Vigo, novembro de 2005
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